POLE ODPLYWOWE W STACJI TRAFO 4-1091
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Projektowany kabel YAKXS 4 x 240 do Pompowni P-2 L= 1060m : 2 AGREGAT
SCHEMAT ZASILANIA POMPOWNI P-2 IDENTYCZNY
Uwaga :
1. Zigcze kablowo - rozdzielcze ZK-3A wyposazy¢ w : Zasilanie szafy sterowniczej Pompowni P-1
- roztgczniko-bezpiecznik typu RBK-0 w kierunku odbioru,

- dwie podstawy bezpiecznikowe typu PBd-2 z zaciskiem V dla kabli odptywowych,
- szyne aluminiowag PEN przystosowang dla przytaczenia 10 przewodéw.
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Nazwa rysunk: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA POMPOWNI SCIEKOW

Zadanie:

,Wykonanie projektu

drég wraz z infrastrukturg techniczng w Miejskiej

Strefie Rozwoju ,TECHNO - PARK" przy ulicy Podmiejskiej w Etku."

Zamawiajacy:

Urzad Miasta w Etku, ul. Pitsudskiego 4, 19 - 300 Etk

Projektant branz.| Ireneusz Turek 18/SUW/90 Stadium: PB-PW
Sprawdzit Tomasz Zbigniew Wojszko SUW-14/93 Branza: Elektryczna
Opracowat Skala: 1:1000
Nr rysunku:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis -
WYKONAWCA: Grontmij Polska Sp. z 0.0.
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